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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПАРАМЕТРІВ ІМПУЛЬСНОЇ ПРОМИВКИ 
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ЛІНІЇ 
 
Наведено методику і результати визначення залежностей макси-
мальної швидкості в самопливній лінії руслового водозабору та ма-
ксимального заглиблення рівня у вакуум-колоні під рівень в дже-
релі від довжини самопливної лінії при її імпульсній промивці.   
Ключові слова: імпульсна промивка, вакуум-колона, самопливна 
лінія.   
 
При експлуатації руслових водозаборів систем водопостачан-
ня одним з найефективніших засобів звільнення їх самопливних лі-
ній та решіток водоприймальних отворів від забруднень є імпульсна 
промивка [1, С. 117; 2, С. 18, 34], суть якої полягає в створенні черги 
змінних за напрямком дії хвиль підвищеного тиску на площину водоп-
риймального отвору – з боку берегового водоприймально-сіткового ко-
лодязя та з боку водного джерела. Найбільш досконалим варіантом 
проведення імпульсної промивки є її варіант з встановленням вакуум-
колони на кінці самопливної лінії водозабору (рис. 1, а). Необхідний 
ефект при цьому досягається збудженням коливання рівня у вакуум-
колоні навколо рівня в джерелі та зміни напрямку руху води в самоп-
ливній лінії після підняття стовпа води в колоні на певну висоту і зриву 
вакууму. Змінні за напрямком хвилі тиску на площину отвору розпушу-
ють затримані решіткою забруднення і полегшують їх подальше вида-
лення промивною течією в джерело. Графіки затухаючих коливань 
швидкості в самопливній лінії та рівня у вакуум-колоні наведені на рис. 
1, б. При влаштуванні імпульсної промивки практично важливим є ви-
значення максимальної швидкості в лінії maxV   та максимального загли-
блення рівня в колоні під рівень в джерелі maxZ . За першим парамет-
ром оцінюється ефективність видалення наносів із самопливної лінії, за 
другим – необхідність заглиблення лінії. 
В результаті проведених попередніх досліджень [3] було розро-
блено гідромеханічну модель для дослідження процесу імпульсної 
промивки та методику числового розрахунку величин maxV  і maxZ . Ме-
тодика базується на розв’язанні рівняння Бернуллі для несталого руху 
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води в системі «вакуум-колона – самопливна лінія – водне джерело». 
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Рис. 1. Схема до розрахунків при імпульсній промивці (а) 
та графіки залежностей )(tfV  , )(tfZ   (б): 
1 – поверхневе джерело; 2 – сміттєзатримувальна решітка на водоприйма-
льному отворі; 3 – самопливна лінія; 4 – вакуум-колона; 
5 – трубка для зриву вакууму 
 
В результаті розрахунків на ПЕОМ за розробленою програмою 
були визначені залежності величин maxV і maxZ від діаметра самопли-
вної лінії лD  , графіки яких наведені на рис. 2. Вертикальними штри-
хами на графіках відмічені граничні значення діаметра самопливної 
лінії, при якому в ній забезпечується швидкість, достатня для змиву 
часток наносів розміром 2 мм [4, С. 130]. 
Метою даних досліджень є встановлення впливу довжини са-
мопливної лінії лL  на величини параметрів maxV  і maxZ . 
Методика числового розрахунку шуканих параметрів і визначен-
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ня залежностей )( лmax LfV   і )( лmax LfZ   передбачає використання 
рівняння Бернуллі для несталого руху води в кінцевих різницях, запи-
саного для створів 1-1 та 2-2 (див. рис. 1). 
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Рис. 2. Графіки залежностей )( лmax DfV  ,  )(max лDfZ  : 
діаметри вакуум-колони вкD : 1 – 0,1 м; 2 – 0,15 м; 3 – 0,25 м; 4 – 0,35 м;  
5 – 0,4 м; 6 – 0,5 м; 7 – 0,6 м; 8 – 0,7 м; 9 – 0,8 м; 10 – 0,9 м; 11 – 1 м; 
 
Вихідне рівняння має вигляд [5, С. 344, 348] 
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де 1Z , 2Z  – висотні положення створів; gP 1 , gP 2  – 
п’єзометричні висоти в створах;  gV 2211   , gV 2
2
22   – швидкісні на-
пори в створах; трh – втрати напору при русі води в колоні і лінії від 
створу 1-1 до джерела;  tVgL   – інерційний напір ( L  – довжина 
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шляху руху води в напірній системі; V – приріст швидкості в системі; 
t – заданий приріст часу). 
          Для адаптації рівняння для розрахунку на ПЕОМ за розробленим 
алгоритмом проводимо певні перетворення. Змінні параметри у ваку-
ум-колоні (швидкість руху води і висоту стовпа води) приводимо через 
швидкість у самопливній лінії. 
П’єзометрична висота в створі 1-1 визначається з врахуванням то-
го, що тиск в цьому створі на межі повітря і води при відкритті вентиля 
на трубці зриву вакууму і впуску повітря в колону буде менше атмосфе-
рного тиску на величину швидкісного напору повітря. Вона може бути 
записана у вигляді 
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де 0P  – атмосферний тиск; 0, – густина відповідно води і повітря;  
   20л2 2 FFVi   – швидкість руху повітря, приведена до швидкості руху 
води в лінії; 0л ,FF  – площі перерізів відповідно самопливної лінії і труб-
ки, iV – змінна швидкість в самопливній лінії. 
Швидкісний напір в створі 1-1 може бути записаний через швид-
кість у вакуум-колоні у вигляді 
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де 1 – коефіцієнт Коріоліса; вкл FFVi  – змінна швидкість у вакуум-
колоні, приведена до швидкості в самопливній лінії; вкF  – площа пере-
різу вакуум-колони. 
П’єзометрична висота в створі 2-2, що відноситься до джерела, 
записується як 
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Оскільки швидкість в створі 2-2 02 V  швидкісний напір в цьому 
створі 02222  gV .                         
Втрати напору при русі води у вакуум-колоні і самопливній лінії 
визначається за відомими формулами гідравліки [5, С. 159, 183-194]: 
втрати напору по довжині вакуум-колони 
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де лвк  ,  – коефіцієнти гідравлічного тертя відповідно по стінках ваку-
ум-колони і самопливної лінії; лвк ,DD  – діаметри відповідно вакуум-
колони і самопливної лінії; вк,iL – змінна довжина шляху руху води у ва-
куум-колоні; лL – довжина самопливної лінії;             
місцеві втрати напору в припливному трійнику 
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де  повтр. – коефіцієнт гідравлічного опору в припливному трійнику, 
 лвк. FFfповтр  ;  
місцеві втрати напору у відхиленні, дифузорі, решітці та на виході 
в джерело 
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де коефіцієнти гідравлічного опору відхилення  1відх  f , дифузора 
 2диф  f , решітки  bsf ,,,3реш   , виходу в джерело  1вих  ; 
bs,,  – показники, що залежать відповідно від форми перерізу стриж-
нів решітки, відстані між стрижнями, поперечного розміру стрижнів. 
Інерційний напір в кінцевих різницях як сума інерційних напорів у 
вакуум-колоні і самопливній лінії визначається за формулою 
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де iV  – приріст швидкості в самопливній лінії. 
Підставляємо перетворені складові частини в рівняння (1), прий-
маємо ZZZ  21 , групуємо члени і, вирішуючи відносно iV , отриму-
ємо робоче рівняння для приросту швидкості в самопливній лінії 
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Для визначення впливу довжини самопливної лінії на величини 
maxV та maxZ задавали з певним кроком значення лL  і за рівнянням (10) 
визначали приріст швидкості iV  і швидкість iV  в певний період часу 
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та знаходили екстремальне максимальне значення цієї швидкості. 
Приріст значень iZ  визначається за формулою 
                       tV
F
F
Z i
вк
 лi .                                                (12) 
Початкові умови розрахунків становлять 001  VVі  м/с, 
501  ZZ і м,  М00,1-івк,  ZLL вк = 7 м (див. рис. 1).        
           Блок-схема алгоритму розрахунку наведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритму розрахунку параметрів імпульсної промивки 
 
Як вихідні дані для розрахунків приймались діаметр самопливної 
лінії лD = 0,6 м та діаметр вакуум-колони вкD = 0,6 м, достатньо харак-
терні для руслових водозаборів малої і середньої продуктивності. При 
таких даних максимальна швидкість при промивці лінії наближено ста-
новить 1,5 м/с (див. рис. 2) і є достатньою для видалення з лінії наносів 
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заданої крупності. В той же час максимальне заглиблення рівня у ваку-
ум-колоні під рівень в джерелі становить приблизно 2,2 м, що узгоджу-
ється з умовами висотного положення водоприймальних оголовків во-
дозаборів та необхідним заглибленням самопливних ліній в ґрунт дна 
[2, С. 120].  Діапазон довжин самопливних ліній (50…200 м) та інші 
вихідні дані також були прийняті, виходячи з досвіду проектування 
руслових водозаборів: 0D = 0,1 вкD = 0,06 м ( 0F = 0,028 м
2);  лвк FF   
0,28 м2; 0 =1,293 кг/м
3;  =1000 кг/м3;  лвк  0,023; 1 = 30°; 
2 =10°; 3 = 90°; s = 0,006 м; b = 0,05 м;   = 1,79 (круглий переріз 
стрижнів). В  розрахунках на ПЕОМ приріст часу приймався t  = 0,1 с.               
За результатами розрахунків встановлено залежності величин  
maxV  та maxZ  від довжини самопливної лінії при наведених вище вихід-
них даних. Графіки залежностей )( лmax LfV   та )( лmax LfZ  наве-
дено на рис. 4.  
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Рис. 4. Графіки залежностей  )( лmax LfV  , )( лmax LfZ    
при лD = вкD = 0,6 м 
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Вони дозволяють зробити попередні висновки про сприятливість 
проведення імпульсної промивки для менших за довжиною самоплив-
них ліній. Зменшення швидкості руху води в самопливній лінії із збіль-
шенням її довжини пов’язане із збільшенням опору системи. При цьому 
заглиблення рівня у вакуум-колоні під рівень у джерелі зростає за ра-
хунок збільшення інерційності рівня стовпа води в колоні при збіль-
шенні об’єму води в самопливній лінії. Аналіз результатів розрахунків з 
врахуванням даних, наведених на рис. 2, дозволяє в кожному конкрет-
ному випадку зробити висновок щодо достатності величини початково-
го підняття рівня води у вакуум-колоні над рівнем в джерелі 0Z  для 
ефективної промивки самопливної лінії і оцінити проектне заглиблення 
цієї лінії. 
За графіками на рис. 2, побудованими для випадку лL = 50 м, мож-
на встановити раціональні співвідношення лвк DD . Для інженерних 
розрахунків при проектуванні імпульсної промивки ці співвідношення 
можна прийняти: при лD < 0,3 м – 1; при лD = 0,3…0,7 м – 1,1; при  
лD ˃ 0,7 м – 1,2. 
Проведеними дослідженнями на даному етапі: 
1. Розроблена методика визначення залежностей параметрів ім-
пульсної промивки самопливної лінії maxV  і maxZ  від довжини лінії лL . 
2. Визначені залежності )( лmax LfV  та )( лmax LfZ   при діа-
метрі самопливної лінії лD = 0,6 м і діаметрі вакуум-колони вкD  = 0,6 м, 
які дозволили зробити попередні висновки про сприятливість прове-
дення імпульсної промивки для менших за довжиною самопливних лі-
ній. 
3. Рекомендовані раціональні співвідношення лвк DD  при імпуль-
сній промивці самопливних ліній довжиною 50 м.  
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Приведены методика и результаты определения зависимостей ма-
ксимальной скорости в самотечной линии руслового водозабора и 
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мывке. 
Ключевые слова: импульсная промывка, вакуум-колонна, самотеч-
ная линия. 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
